（建筑）专业第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目---A2#楼

	设计编号
	2014-1130

	一、绿建（节能）方面
（三）、其它 

1、地面应增加一些保温，提高舒适性（下部是接触室外空气的、 汽车库的顶板，见省住节标5.2.1条）。

3、节能专篇采用集中空调，错误！
二、强制性条文

1、大多数的商业网点有疏散问题：如最进深最大的网点疏散距离计算=15.5+1.5×5.5+15.5=39m，远大于规范的22m×1.25（有自喷）=27.50m的要求，见建规5.4.11条及建规5.5.17条要求。（2016年8月江苏省图纸图审中心，关于审图意见的统一答复的2.2.7条：关于严格执行建规5.4.11条的要求，与内部楼梯形式无关）。
三、强制性标准

1、单面开窗的网点的进深与净高比不应大于2﹕1（商店规范4.2.3条）。（请再核实一下暖通专业，是否做了机械通风？）。
五、其他

1、未见到Jb01图。
2、未见到Jb01图。
4、未见到Jb01图。

5、干挂花岗岩的空腔怎么防火处理，应在大样上设计出来（建规6.7.9条）。（设计图应画出）
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