（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	1、2#厂房

	设计编号
	XQ16-18-01

	一、强制性条文

1、西侧的两栋小楼究竟是什么建筑功能？如果不是同类厂房，不可以并成一个整体建筑！西侧的两栋小楼做自动喷淋与自动报警与厂房建筑有什么关系？

三、安全隐患

1、西侧的两栋建筑物东立面外墙改造成“防火墙”对原有建筑使用有影响吗？建设方应有书面确认，否则无法实施！
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